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Советы и предупреждения 
Пожалуйста, внимательно прочтите предупреждения, описанные в данном разделе, это 
поможет вам осуществить безопасную установку, использование и обслуживание насоса. 

 Храните это руководство для консультации по любой проблеме 
 Наши насосы изготовлены в соответствии с действующими общими нормами, 
обеспеченными маркой СE в соответствии со следующими европейскими стандартами: 
№89/336/CEE касательно "электромагнитной совместимости", №73/23/CEE касательно 
"низкого напряжения", как и последующая модификация  93/68/CEE 

 
Наши насосы действительно высоко надёжны и отличаются длительностью работы, но при этом 
необходимо внимательно и точно следовать нашим инструкциям, особенно по обслуживанию. 
 
1.1. Предупреждения: 
Производитель не несет ответственности за любые нарушения, связанные с вмешательством 
неквалифицированных лиц. 

 
ГАРАНТИЯ: 1 год (не распространяется на клапана, ниппеля, гайки, шланги, фильтры и 
инжекторы). Также гарантия не распространяется на оборудование, используемое 
неправильным образом. Гарантия дается производителем или его авторизированным 
дистрибьютором. 
 
1.2. Доставка и транспортировка насосов 
Транспортировка насоса должна осуществляться исключительно в вертикальном положении. 
Жалобы на отсутствующий или поврежденный товар должны быть сделаны в течение 10 дней с 
момента получения груза и будут рассматриваться в течение 30 дней с момента получения 
жалобы производителем. Возврат насосов или другого поврежденного оборудования должен 
предварительно оговариваться с поставщиком. 
 
1.3. Правильное использование 
Насосы должны использоваться исключительно для целей, для которых они разработаны, а 
именно дозирование жидких реагентов. Любое иное использование – неправильное, а, 
следовательно, опасно. В случае сомнения свяжитесь с производителем.  
Производитель не несет ответственности за повреждения оборудования, вызванные 
неправильным использованием насосов. 
 
1.4. Риски 

 После вскрытия упаковки насоса убедитесь в его целостности. В случае сомнении, 
свяжитесь с поставщиком. Упаковочные материалы (особенно пластиковые пакеты) 
должны хранится в недосягаемости от детей.  

 Перед подсоединением насоса к сети убедитесь, что напряжение сети соответствует 
рабочему напряжению насоса. Эти данные написаны на информационной табличке 
насоса. 

 Электрические подключения должны соответствовать нормам и правилам, используемым 
в вашем регионе 

 Существуют основные правила, которые необходимо соблюдать: 
1 – Не дотрагивайтесь до оборудования мокрыми или влажными руками 
2 – Не включайте насос ногами (например, в бассейнах) 
3 – Не подвергайте насос воздействию атмосферных воздействий 
4 – Не допускайте использования наосов детьми или неподготовленным персоналом 

 В случае неправильной работы насоса выключите его и проконсультируйтесь с нашими 
специалистами по поводу любого необходимого ремонта 

 
Перед проведением любых работ с насосом необходимо: 
1. Отсоединить пины от сетевой розетки или отключить питание двухполюсным 

выключателем с минимальным расстоянием между контактами 3 мм (Рис. 4) 
2. Стравить давление из головки насоса и шлангов 
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3. Слить всю дозируемую жидкость из головки насоса. Это можно проделать, отсоединив 
насос от системы и перевернув его вверх ногами на 15-30 секунд не подсоединяя 
шланги к ниппелям: если это невозможно проделать, снимите головку, открутив 4 
крепежных винта. 

В случае повреждения гидравлических систем насоса (разрыв прокладки, клапана или 
шланга) необходимо сразу же остановить насос, слить и стравить давление из шланга 
подачи, используя все меры предосторожности (перчатки, очки, спец. одежду и т.д.) 
 

1.5. Дозирование токсичных и/или вредных жидкостей 
Во избежание контакта с вредными или токсичными жидкостями всегда следуйте 
нижеописанным инструкциям: 

 Обязательно следуйте инструкциям производителя используемого химического реагента 
 Регулярно проверяйте гидравлические части насоса и используйте их, только если они 
находятся в идеальном состоянии 

 Используйте шланги, клапана и прокладки из совместимого с дозируемым препаратом 
материала, в местах, где возможно используйте трубы ПВХ 

 Перед демонтажом головки насоса прогоните через нее нейтрализующий состав 
 
1.6. Установка и демонтаж насоса 
 

1.6.1. Установка 
Все насосы поставляются в сборе, готовые к работе. Чтобы иметь точное представление о 
строении насоса, обратитесь к схеме в конце данной инструкции, где вы также сможете 
найти список запасных частей, которые при необходимости можно заказать отдельно. 
Именно с этой целью там же расположены схемы на клапана и головки насосов.  
 
1.6.2. Демонтаж 
Перед выполнением демонтажа насоса необходимо проделать следующее: 

1.  Отсоединить пины от сетевой розетки или отключить питание двухполюсным 
выключателем с минимальным расстоянием между контактами 3 мм (Рис. 4) 

2. Стравить давление из головки насоса и шлангов 
3. Слить всю дозируемую жидкость из головки насоса. Это можно проделать, отсоединив 

насос от системы и перевернув его вверх ногами на 15-30 секунд не подсоединяя 
шланги к ниппелям: если это невозможно проделать, снимите головку, открутив 4 
крепежных винта. (Рис. 10) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  
   

 

  

(+380 362) 622033 • 630801 www.etatron.com.ua 
 

4 
 

 

ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ (Рис. 1) 

 
 

2.0. Дозирующие насосы серии DLX и DLXВ 
 

2.1. Принцип работы 
Принцип работы дозирующего насоса заключается в следующем: на пистон, который 
приводится в действие воздействием постоянного электромагнитного поля соленоида, крепится 
тефлоновая мембрана. При движении пистона вперед (под воздействием электромагнитного 
поля) возникает давление на головку насоса, при этом происходит выброс жидкости через 
клапан сброса. После окончания воздействия электромагнитного поля пистон возвращается в 
исходное положение при помощи пружины, при этом происходит забор жидкости через 
заборный клапан.  
Принцип работы очень прост, при этом насос не требует смазки, что сводит процесс 
обслуживания практически к нулю. Материалы, используемые для изготовления насосов, 
делают возможным дозирование агрессивных жидкостей.  
Насосы данной серии имеют производительность 0-20 л/ч и рабочее давление 0-15 бар (в 
зависимости от Вашего выбора). 
 
2.2. Общие характеристики 

 Оборудование произведено в соответствии с нормами СЕ 
 Класс защиты IP 65 
 Антикислотный корпус 
 Панель управления защищена водостойкой пленкой из полиэстра, стойкой к 
ультрафиолетовому излучению 

 Стандартное электропитание: 230В, 50 Гц, однофазное 
 По запросу:  
 240В, 50-60 Гц, однофазное  
 110 В, 50-60 Гц, однофазное 
 По запросу: ручная регулировка длины хода пистона. Обеспечивает более точную 
регулировку производительности (Только модели серии DLXB) 

 
2.3. Материалы головки насоса 

МЕМБРАНА: Тефлон 
ГОЛОВКА НАСОСА: Полипропилен, по запросу: ПВХ, н/ст 316, Тефлон, PVDF 
НИППЕЛИ: Полипропилен 
ФИЛЬТР: Полипропилен 
ИНЖЕКТОР: Полипропилен 
ШЛАНГ ЗАБОРА: Гибкий ПВХ 
ШЛАНГ СБРОСА: Полиэтилен 
КЛАПАНА фиксирующие: Витон (по запросу: дютрал, нитрил, силикон), шаровые: с 
шариками из боросиликатного стекла (по запросу: н/ст 316), возможна поставка 
пружинных клапанов 
ПРОКЛАДКИ: Витон, по запросу дютрал, нитрил, силикон и Тефлон только для шаровых 
клапанов 

 



  

  
   

 

  

(+380 362) 622033 • 630801 www.etatron.com.ua 
 

5 
 

 

 
DLX-CC/M – DLXB-CC/M 
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 л/ч бар  мл мм м В-Гц Вт А Кг 
01-15 01 15 120 0,14 0,80 2,0 230 В     50-60 Гц 37 0,16 2,3 
02-10 02 10 120 0,28 0,80 2,0 230 В     50-60 Гц 37 0,16 2,3 
05-07 05 07 120 0,69 1,00 2,0 230 В     50-60 Гц 37 0,16 2,3 
05-12 05 12 120 0,69 1,00 2,0 230 В     50-60 Гц 58 0,25 2,9 
08-10 08 10 120 1,11 1,40 2,0 230 В     50-60 Гц 58 0,25 2,9 
15-04 15 04 120 2,08 2,20 2,0 230 В     50-60 Гц 58 0,25 2,9 
20-03 20 03 120 2,78 2,20 2,0 230 В     50-60 Гц 58 0,25 2,9 

рис. 2 
 

 
 
Диаграммы на рис. 3 показывают максимальный перепад производительности насоса в 
зависимости от рабочего давления системы: на диаграммах учтены потери на инжекторе. 
В процессе выбора модели насоса мы рекомендуем учитывать, что технические характеристики 
нашего оборудования при максимальной нагрузке могут иметь погрешность 5%. 
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3.0. Установка 
а. – Устанавливайте насос в сухом, хорошо проветриваемом месте вдали от источников тепла, 
при температуре окружающей среды не более 40°С. Минимальная рабочая температура 
напрямую зависит от типа дозируемой жидкости, при этом необходимо помнить, что она должна 
оставаться в жидком состоянии. 
б. – Перед началом установки ознакомьтесь с правилами электрических подключений в вашем 
регионе. (Рис. 4) 
Если на насосе отсутствует розетка его нужно подключать к сети через однополюсный 
прерыватель с расстоянием между контактами минимум 3 мм. При этом перед 
проведением каких-либо работ с насосом убедитесь, что прерыватель разомкнут. 

 
Рис. 4 

в. – Расположите насос, как показано на рис. 5, учитывая, что его можно устанавливать, как 
выше, так и ниже уровня дозируемой жидкости, при этом перепад уровней не должен 
превышать 2-х метров. Если система работает при атмосферном давлении (без обратного), а 
емкость с реагентами расположена выше насоса (рис. 6) необходимо часто проверять 
состояние инжектора, т.к. его износ может вызвать попадание реагента в систему даже при 
выключенном насосе. Если данная проблема появляется, Вам необходимо установить обратный 
клапан (С) между точкой выброса и клапаном. Не устанавливайте насос над емкостью с 
химическими препаратами, выделяющими большое количество паров, за исключением случаев, 
когда емкость герметично закупорена. 

 
        Рис. 5          Рис. 6 
г – Клапан стравливания будет всегда находиться наверху насоса. Клапан забора, к которому 
подсоединяется шланг с фильтром, всегда будет находиться снизу.  
 

 
Рис. 7 

д - Снимите защитный колпачок, пропустите шланг через гайку, одновременно проталкивая и 
вращая, вставьте шланг в коническое соединение ниппеля (зажим шланга). Поворотом гайки 
зафиксируйте шланг. (Рис. 7) 
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Рис. 8 

 
Если Вам необходимо отсоединить насос от системы установите на место защитные колпачки, 
чтобы избежать подтекания жидкости. Перед подключением шланга подачи к системе 
закачайте жидкость в дозирующий насос как показано на Рис. 8. Перед завершением установки 
шланга сброса убедитесь, что импульсы насоса не приводят его в движение. В случае 
возникновения проблем с закачиванием насоса используйте простой шприц для всасывания 
жидкости через ниппель сброса, при этом насос должен работать, продолжайте до тех пор, 
пока жидкость в шприце не начнет подниматься. Используйте отрезок шланга забора для 
подсоединения шприца к ниппелю сброса. В том случае если на насосе есть клапан 
стравливания воздуха, открутите клапан В, до тех пор, пока из головки насоса не выйдет весь 
воздух. 
е – Старайтесь расположить шланги забора и сброса в идеально вертикальном состоянии, 
избегая перегибов. 
ж – Выберите наиболее подходящее место для врезки в систему и установите в нем стальной 
коннектор с наружной резьбой 3/8". Данный коннектор не входит в комплект поставки насоса. 
Вкрутите в этот коннектор инжектор, как показано на рис. 9. Затем подсоедините шланг сброса 
к инжектору и закрутите гайку G. В данной ситуации инжектор также выполняет функцию 
невозвратного клапана. 
 
3.1. Схема установки инжектора Рис.9 
А – Труба 
С – Инжектор 
М – Конический коннектор для 
       подсоединения шланга 
N – Коннектор 3/8" (Н) 
G – Гайка крепления шланга 
Т – Шланг из полиэтилена 
D – Невозвратный клапан         Рис. 9 
 
3.2  Регулировка длины хода пистона (Только для DLXB)  
 
 
Регулировка длины хода пистона 
осуществляется в диапазоне 0-100% и 
производится при помощи ручки регулировки, 
расположенной на задней крышке насоса.  
На практике применяется рабочий диапазон 20-
100%.  
Ручка защищена от случайных поворотов, 
поэтому для изменения показаний необходимо 
нажать на нее, а затем повернуть до 
требуемого значения. 
 

 

 Рис. 11 
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4.0. Обслуживание 
1. Периодически проверяйте уровень реагента в емкости во избежание работы насоса в 

холостую. Это не нанесет вред насосу, но может привести к повреждению системы в 
целом.  

2. Проверяйте условия работы насоса, по крайней мере, каждые 6 месяцев, положение 
головки насоса, состояние винтов, болтов и прокладок, в случае использования 
агрессивных жидкостей необходимо делать проверку более часто, особенно: 

 LED индикаторы импульсов и питания 
 Концентрацию реагента в трубопроводе: снижение концентрации может быть 
вызвано износом клапанов, в случае чего их необходимо заменить (рис. 12) 
или засором фильтра, который необходимо промыть, как описано ниже в п. 3 

 
Рис. 12 

 
3. Мы рекомендуем осуществлять периодическую очистку гидравлических частей насоса 

(клапанов и фильтра). Частота данной процедуры определяется типом применения. 
Рекомендации по очистке в случае дозирования гипохлорита натрия (особо часто 
встречающийся реагент): 
а – отключите насос 
б – отсоедините шланг сброса от системы 
в – выньте шланг забора (с фильтром) из емкости и поместите его в чистую воду 
г – включите насос и дайте ему поработать 5-10 минут 
д – выключите насос и поместите фильтр в раствор соляной кислоты, подождите пока 
кислота очистит фильтр 
е – Включите насос и дайте ему поработать на соляной кислоте в течение 5 минут по 
замкнутому контуру, поместив шланги забора и сброса в одну емкость 
ж – повторите туже процедуру, но уже с водой 
з – подсоедините насос к системе 
 

5.0. Дозирование серной кислоты 
В этом случае необходимо: 
1. Заменить шланг забора, из прозрачного ПВХ, на шланг из полиэтилена 
2. Перед началом дозирования удалите всю воду из головки насоса 
 
Внимание: если вода смешивается с серной кислотой - образуется большое 
количество газа, при этом поднимается температура окружающей среды, что может 
привести к повреждению клапанов и головки насоса. 
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DLX-pH-Rx-Cl 

 
 

6.0 Кнопки управления насосом (Рис. 12) 
1. Кнопка ввода «ОК» 
2. Кнопка увеличения значения 
3. Кнопка выбора программ. 
4. Кнопка уменьшения значения 
5. Желтый LED индикатор сигнализации датчика 
уровня 

6. Красный LED индикатор импульсов 
7. Зеленый индикатор – импульсы  
8. LCD дисплей на 7 сигментов 

6.1. Обычный вариант установки (Рис. 14)  
a.Инжектор 
b. Кабель электропитания 
c. Фильтр 
d. Датчик уровня 
i.  Емкость с реагентами 
s. Система 

6.2. а. Аксессуары 
 1 гибкий шланг забора из прозрачного ПВХ, 2 м 
 1 матовый шланг сброса из полиэтилена, 2 м 
 1 инжектор 3/8" 
 1 фильтр 
 1 инструкция по установке и обслуживанию 

 

 

6.3. Регулятор уровня 
Дозирующий насос поставляется со всеми установками под датчик уровня, поэтому Вам 
достаточно подключить датчик к соответствующему гнезду и поместить в емкость с реагентами. 
Если уровень реагента снижается ниже датчика, сработает сигнализация и на дисплее 
высветится "FAO", насос отключится, при этом замигает индикатор и включится звуковая 
сигнализация. Задержка срабатывания сигнализации 5 секунд. 
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6.4. Описание дисплея 
 
 

 
 
 
 
 
 

Поз. Описание 
1 Сигнальное устройство при передозировке 
2 Задержка при включении насоса 
3 Точка установки 
4 Сигнальное устройство уровня 
5 Пароль 
6 Поступление щелочи / окислителя / выше 

точки установки 
7 Поступление кислоты / восстановителя / 

ниже точки установки 
8 Тревога 
9 Выбор меню 

10 Ручной режим 
11 Автоматический режим 
12 Выбор датчика 
13 Гистерезис 
14 Точки калибровки 
15 Меню калибровки 
16 Импульсы/минуту 
17 Параметры 
18 Температура в Сº 
19 Температура в Fº 
20 Расход жидкости в % 
21 Параметр Rx 
22 Параметр pH 
23 Параметр ppm Cl 

 

24 mA выход 
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6.5. Параметры и список функций 
 

Функции По умолчанию 
Установка точек установки 7,2 
Установка гистерезиса 0,1 
Дозируемое вещество кислота 
Выбор ручного или пропорционального дозирования ручное 
Определение начала дозирования параметр «auto» 14,00 
Первая точка процедуры калибровки ------ 
Вторая точка процедуры калибровки ------ 
Минимальное значение сигнального устройства 00,00 
Максимальное значение сигнального устройства 14,00 
Значение передозировки сигнального устройства 99:59 ч:м 
Выбор типа меню: BASIC (основное) FULL (полное для 
профессионалов) 

BASIC 
(основное) 

Выбор значений для контроля рН, Rx и CL рН 
Пароль из 6 цифр выключить 
Выбор температуры в Сº или Fº Сº 
Выбор температурной компенсации (вручную или авто) вручную 25 Сº 
Выдержка при включении 00:03 m:s 
Задержка при выходе из меню 05:00 m:s 
Проверка настройки 4 mA 4 mA 
Проверка настройки 20 mA 20 mA 

 
6.6. Характеристики 

 
Параметр Значение 

Температура  0 ÷ 40 Сº 
Максимальный ток на релейном 
выходе 

6А (резистивная нагрузка) 1А 
(индуктивная нагрузка) 

Ток на выходе 4-20 mA 
Диапазон рН 0 ÷ 14 (разрешение 0,01 рН) 
Диапазон Rx (mV) - 1000 ÷ + 1400 (разрешение ± 1 mV) 
Диапазон CL 0 ÷ 20 ppm (разрешение 0,1 ppm) 
Диапазон температур 0 ÷ 100 Сº (разрешение 0,1 Сº) 
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7.0. Программирование 
Все рабочие параметры работы насоса можно устанавливать и изменять с передней панели. 
 
7.1. Настройка насоса 

Первое, что необходимо сделать - это выбрать параметр (рН, Redox (ОВП) или свободный 
хлор), который необходимо измерять и контролировать. 
 

                  

После включения на дисплее насоса появляется SELECT 
и тот параметр, который контролируется (по умолчанию рН 
– меню BASIC). Вид значений на этом этапе настраивается 
с помощью кнопок + и - , а подтверждается кнопкой ОК. 
 
 
 

После нажатия кнопки ОК насос входит в режим 
дозирования, а на экране появится значение 

                    
Для входа в меню нажмите ОК; первым будет меню точек  

установки SETPOINT, а используя кнопки + и - , можно  
прокручивать все 4 меню: 

Для входа в меню SETUP, прокрутите список меню с 
помощью кнопок + и - , на дисплее появится SETUP. 
Нажмите ОК для подтверждения. 
 

                  
На дисплее появится последнее установленное 

значение (в новом насосе по умолчанию установлено меню 
BASIC (упрощенное меню)); чтобы выбрать тип параметра, 
который необходимо контролировать, необходимо перейти 
в полное меню FULL (полное меню). 
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Для перехода из меню BASIC в меню FULL и наоборот, 
нажимайте кнопки + и - . 

                             
Когда на дисплее появится FULL, нажмите ОК для 

подтверждения. 
 

                  
 

Приблизительно через 2 секунды насос приобретает заданное значение, и оператор может 
выбирать или выходить из меню установок SETUP или продолжать настраивать. 

О настройках параметров рН, Rx (ПВП) и свободного хлора читайте в следующем пункте. 
 
7.1.1 Выбор типа параметров 

После нажатия кнопки ОК насос входит в меню выбора 
SELECT. В этом меню можно выбрать тот параметр, 
который необходимо изменить (рН, RX и ppm), по 
умолчанию на экране светится параметр рН. Используя 
кнопки + и – можно выбрать необходимый параметр (рН, 
RX mV, ppm Cl). Сделав выбор, нажмите кнопку ОК для 
подтверждения. Насос переходит в меню пароля 
PASSWORD.            

7.1.2 Пароль 
По умолчанию пароль отключен. Оператор может 

установить пароль через меню SETUP. 
 

После нажатия ОК в режиме SELECT, можно установить 
пароль, при условии, что включено полное меню FULL. На 
дисплее светится OFF (что означает пароль отключен). 
Затем необходимо нажать кнопку ОК, иначе при нажатии 
кнопок + и - , включается пароль. 

              
 

                

 
При нажатии ОК на дисплее появится 000000. Нажимая 

кнопки + и - , мы увеличиваем или уменьшаем значения, 
составляющие пароль. Для перехода от первой цифры к 
следующей используем правую стрелку. Для 
подтверждения пароля нажать кнопку ОК. 

 

7.1.3 Выбор температуры между Сº и Fº 
Продолжая работать в меню SETUP, нажав ОК, можно 

выбрать возможность получать показания температуры в Сº 
или Fº.  

Для перехода нажимайте кнопки + и - . Для 
подтверждения сделанного выбора нажмите ОК. 
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7.1.4 Температурная компенсация 
Данный насос имеет возможность выбрать автоматическую или ручную температурную 

компенсацию. Для активации автоматической температурной компенсации необходимо 
термодатчик РТ100 или РТ1000. 
Для выбора между автоматическим или ручным режимом 

(MAN или AUTO) используйте кнопки + и - . После выбора 
режима нажмите кнопку ОК для подтверждения. 

Если оператору необходимо активировать автоматическую 
температурную компенсацию, нет необходимости в 
дополнительных действиях, т.к. насос автоматически 
измеряет температуру через термодатчик 

С другой стороны, если необходимо выбрать ручной 
режим температурной компенсации (MAN), кнопками + и –  
можно переключать меню  до появления  на дисплее надписи 
MAN. При нажатии кнопки ОК на экране появится значение 
по умолчанию 25Сº. Используя кнопки + и - , можно 
изменить значение. При появлении необходимой величины 
нажмите повторно ОК и насос запомнит значение. 

 
     

7.1.5 Задержка при выходе из меню калибровки 
Благодаря этой функции пользователь может выбирать количество времени, которое 

необходимо насосу, чтобы выйти из меню калибровки и возобновить показ основных 
параметров. 

Используя кнопки + и – можно установить время 
задержки от 0 секунд до 99 мин. 59 секунд. Для перехода от 
минут к секундам используйте правую стрелку, а для 
подтверждения нажмите ОК. 
 

            

 
7.1.6 Задержка включения 

Для решения проблемы поправки на инертность некоторых электродов или заводских 
настроек, у насоса есть возможность установить время задержки с момента включения насоса и 
перехода в режим дозирования и контроля. 

Используя кнопки + и – можно установить время 
задержки от 0 секунд до 99 мин. 59 секунд. Для перехода от 
минут к секундам используйте правую стрелку, а для 
подтверждения нажмите ОК. 
 
 

       
7.1.7 Калибровка 4-20 mA  

Насос оснащен выходом 4÷20 mА для подсоединения рекордера или другого устройства. При 
необходимости этот выход можно перенастроить. 

При калибровке необходимы две точки: 
 

Подключите последовательно амперметр к сигналу на 
выходе и, нажимайте кнопки + и -, до тех пор, пока значение 
на экране не будет соответствовать значению амперметра. 

Нажмите кнопку ОК для подтверждения и перейдите к 
точке 2. 
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Повторите все действия со второй точкой установки. 
Значения по умолчанию 4 и 20mА. Для подтверждения 
нажмите ОК. 
 
 
 

           

7.2. Настройка измерений 
Для настройки встроенного в насос контроллера необходимо настроить 2 точки калибровки 

для каждого параметра т.е. рН, Redox, Chlorine. 
Для входа в меню калибровки из режима измерения 

нажмите кнопку ОК, а затем кнопку +, на дисплее загорится 
CAL, нажмите повторно ОК для подтверждения. 
 

На экране появится точка установки 1 (Point 1). 
 
Настройка рН: 
• погрузите электрод в буферный раствор 7.00. 
• нажимайте кнопки + и – до тех пор, пока на экране не 
появится значение 7.00. 

• нажмите ОК для сохранения данных. На дисплее появится 
вторая точка установки Point 2. 

• промойте электрод под проточной водой и погрузите во 
второй буферный раствор; рекомендуется 4 или 9 рН 
раствор. 

• нажимайте кнопки + и – до тех пор, пока на экране не 
появится значение, соответствующее значению буферного 
раствора. 

• нажмите ОК для подтверждения. 
 

Настройка Redox (mV): 
• подсоедините напрямую BNC коннектор. С помощью 
металлического провода соедините основной пин с 
внешней частью цилиндра. 

• с помощью кнопок + и – установите на экране значение 0. 
• нажмите ОК для сохранения значений. 
• на дисплее появится вторая точка установки Point 2. 
• погрузите электрод в буферный раствор; рекомендуется 

250, 475 или 650mV. 
• нажимайте кнопки + и – до тех пор, пока на экране не 
появится значение, соответствующее значению буферного 
раствора. 

• нажмите ОК для сохранения данных. 
 

Настройка Chlorine (ppm Cl): 
• Используя провод, замкните пины 2 и 3 на первом 
коннекторе слева с фронтальной стороны насоса. 

• с помощью кнопок + и – установите на экране значение 0. 
• нажмите ОК для сохранения данных; на дисплее появится 
вторая точка установки Point 2. 

• погрузите датчик хлора в воду с растворенным хлором, 
измерьте количество хлора. 

• нажимайте кнопки + и – до тех пор, пока на экране не 
появится значение, соответствующее полученному 
значению. На этом этапе калибровки важно иметь 
достаточный уровень хлора, рекомендуемое количество – 
не менее 1 ppm. 
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• нажмите ОК для сохранения данных. 
7.3. Установка контрольных точек 

Для работы насоса необходимо обязательно установить следующие данные: значения 
контрольных точек Setpoint, тип измерения, гистерезис, режим дозирования: ручной или 
пропорциональный. 
 

Существует два различных способа калибровки контрольных точек: в режиме 
FULL(полный) и режиме BASIC (базовый). 

Сначала рассмотрим настройки в упрощенном меню BASIC (глава 7.1). 
7.3.1 Значение Setpoint 

После нажатия кнопки ОК в режиме измерения, насос 
входит в режим программирования контрольных точек. На 
дисплее появляется надпись Setpoint. При повторном 
нажатии кнопки ОК сохраненное значение контрольной точки 
начнет мигать и его можно отрегулировать с помощью кнопок 
+ и - . нажав кнопку ОК, вы сохраните заданное значение. 
Насос автоматически перейдет в меню Direction. 
7.3.2 Меню Direction (направление) 

В этом меню необходимо определить: будет насос дозировать выше заданной точки или 
ниже. Например, чтобы уменьшить значение рН, при дозировании кислоты, стрелка должна быть 
направлена вниз. В этом случае насос начнет дозировать, если уровень рН будет выше 
контрольной точки, установленной ранее. 

Для установок Redox (или сhlorine), если необходимо чтобы насос работал для достижения 
определенного количества окислителя (хлора), стрелка должна быть направлена вверх. 
 

Для выбора направления стрелки нажимайте кнопки + /- . 
Для сохранения настроек нажмите ОК. 
 
 
 

 
 

 

 
Насос автоматически переходит в меню дозирования (ручного или пропорционального) MAN 

или AUTO или меню гистерезиса, в зависимости от установок Setup. Если активировано полное 
меню (FULL), то появится меню гистерезиса (см. раздел 7.3.6), если же активировано базовое 
меню, то установки гистерезиса отсутствуют, а по умолчанию они являются следующими: 

 
 

7.3.3 Ручной или пропорциональный режим дозирования (меню BASIK) 
После выбора направления дозирования на дисплее появится надпись MAN или AUTO. С 

помощью кнопок + и – можно переключаться между ними. 
MAN – при дозировании насос работает в соответствии с установками пользователя и 

останавливается при заданном значении. 
AUTO – в этом режиме насос дозирует пропорционально заданному значению. Насос 

начинает дозировать выше точки установки (определяется гистерезисом), увеличивая скорость 
до максимально допустимого уровня, который задается после нажатия кнопки ОК. 
 
 
Для выбора режима работы нажимайте кнопки + и - . 
 
Нажмите ОК для подтверждения. 
 
Далее рассмотрим два режима: 
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7.3.4 Интенсивность потока 

Если необходимо выбрать ручной режим (MAN), то после нажатия ОК насос переходит в 
меню настроек частоты хода поршня. Пользователю необходимо установить интенсивность 
подачи от 0 до 100%. 
 
 

С помощью кнопок + и – выберите необходимую 
интенсивность подачи в %. После нажатия ОК заданные 
значения будут сохранены, и вы выйдете из меню настроек. 
Для начала дозирования достаточно нажать ESC. 
 

 

7.3.5 Настройка максимальной частоты хода поршня 
Если необходимо выбрать пропорциональный режим дозирования, (AUTO), то после нажатия 

кнопки ОК, вы входите в меню настроек максимальной частоты хода поршня. Пользователь 
выбирает при каких значениях рН, Redox или Сhlorine насос будет иметь максимальную частоту. 
Насос сам контролирует производительность, останавливаясь при достижении заданной 
контрольной точки. 

С помощью кнопок + и – выберите максимальное 
значение, до которого насос будет дозировать с 
максимальной частотой. 

После нажатия ОК заданные значения будут сохранены, и 
вы выйдете из меню настроек. Для начала дозирования 
достаточно нажать ESC. 

 
Теперь рассмотрим настройки при активном полном 
меню (FULL) 

           
7.3.6 Меню гистерезиса 

После выбора направления дозирования, необходимо выбрать величину гистерезиса, 
расстояние от контрольной точки, будет ли насос останавливаться или начинать дозировать 
выше заданного значения. 

 
После нажатия ОК вы входите в меню настроек 

гистерезиса. Для выбора необходимого значения используйте 
кнопки + и - . 

Для подтверждения и сохранения данных нажмите ОК. 

 
7.3.7 Калибровка 4÷20 mА 

Насос оснащен выходом 4÷20 mА для подсоединения рекордера или другого устройства. На 
рисунке можно увидеть рН, но для каждого параметра рН, Redox или Сhlorine, на экране будет 
появляться соответственно рН, mV RХ или ppm Cl. 

После подтверждения максимального значения частоты 
кнопкой ОК, следующим шагом будет настройка двух 
значений, которые соответствуют сигналу на выходе mА. 

 
Для установки необходимых значений, которым будет 

соответствовать сигнал 4÷20 mА, используйте кнопки + и - . 
Для подтверждения и сохранения данных нажмите ОК. 

 
Для установки необходимых значений, которым будет 

соответствовать сигнал 4÷20 mА, используйте кнопки + и - . 
Для подтверждения и сохранения данных нажмите ОК. 
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7.4. Настройка сигнализации 
В данной модели насоса возможна установка трёх типов сигнализации: 

1. MAX: оператор выбирает при каком максимальном значении насос входит в режим 
сигнализации. Когда заданное значение будет превышено, на экране появится сигнал 
тревоги и загорится лампочка сигнального устройства. 

2.  MIN: оператор может задать минимальное значение, при котором насос входит в режим 
сигнализации. 
Для входа в меню сигнального устройства (ALARM). Когда заданное значение будет 
превышено, на экране появится сигнал тревоги и загорится лампочка сигнального 
устройства. 

3. OVER: сигнальное устройство передозировки. В случае возникновения проблемы, 
(неправильная калибровка, загрязнение или повреждение датчика и др.) если заданное в 
контрольной точке значение не достигнуто, за определенный промежуток времени, насос 
останавливается. На экране появится сигнал тревоги и загорится лампочка сигнального 
устройства. 

 
Для входа в меню сигнализации следуйте инструкциям, 

описанным в параграфе 7.1 – Настройка насоса. 
Когда меню сигнализации активизировано, нажмите 

кнопку ОК для входа в подменю. 

 
7.4.1 Настройка максимального значения сигнального устройства 

При входе в данное подменю, на дисплее возникнет 
надпись МАХ и отобразится максимальное значение 
измеряемого параметра. 

С помощью  кнопок + или – отрегулируйте максимальное 
значение параметра. 

Для подтверждения и сохранения данных нажмите ОК. 
 

 

7.4.2 Установка сигнализации минимального уровня 
 
На экране появится надпись MIN, а значение будет 

мигать. 
Для настройки необходимого значения нажимайте + или -.  
Для подтверждения и сохранения данных нажмите ОК. 
 

 

7.4.3 Настройка передозировки 
На экране появится OVER, а таймер начнет мигать. 
С помощью кнопок + и – настройте время, по истечении 

которого, насос войдет в режим сигнализации. 
Для подтверждения и сохранения данных нажмите ОК. 
На этом завершается настройка сигнального устройства. 
Нажмите ESC для возврата в режим дозирования. 

            

7.5. Перезагрузка насоса 
Существует два способа повторного запуска насоса. 

Используется в любое время, когда пользователю необходимо 
восстановить все настройки или их часть. 

Далее описывается процедура полного и частичного 
перезапусков RESET: 

- выключить и включить насос 
- нажмите один раз ОК – на экране появится меню настроек 

SETPOINT 
- одновременно нажать кнопки + и – (необходимо нажать 
данные кнопки в течение 15 секунд после нажатия ОК) 

- на экране появится надпись RESET 
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7.5.1 Частичная перезагрузка насоса 
Активируется частичный перезапуск, насос возвращается к установкам по умолчанию, но все 

параметры калибровки сохраняются. 
 
 
- на экране появится надпись RESET 
- дважды нажмите кнопку - , а затем правую стрелку 
- на экране появится надпись SELECT 

 

           
7.5.2 Полная перезагрузка насоса 
При активизации данной функции насос вернется к значениям, установленным по умолчанию 
при этом все точки установки будут утрачены. 
- На дисплее появится надпись RESET 
- Нажмите дважды кнопку + и после кнопку «вправо» 
- На дисплее появится надпись SELECT 
Внимание: через 15 сек после входа в меню точек установки, процедура перезагрузки 
станет невозможна. Поэтому оператору необходимо повторно выключить и включить 
насос и повторить процедуру перезагрузки.  
8.0. Электрические подключения и функции выходных коннекторов  
 

 
 
 
Подключение внешних устройств Техническая информация и функции 

 

 
Нормально 
закрытый 
 
Общий 
 
Нормально 
открытый 
 
 

    
Позиция 1 

Подсоединение к релейному выходу 
Конфигурация: 
Пин 1= нормально открытый 
Пин 1= нормально открытый 
Пин 2= нормально закрытый 
Пин 3= общий 
Пин = нет соединения 

 

голубой 

(+) 

голубой (+) 

(-) 

     Позиция 2 

Подключение к датчику уровня  
и выходу mA 

Конфигурация: 
Пин 1= (+) выход mA красный провод 
Пин 2= (-)выход mA черный провод 
Пин 3= провод датчика уровня (голубой) 
Пин 4= провод датчика уровня (голубой) 
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общий (голубой) 

черный 

общий 

(фиолетовый) 

белый 

Позиция 3 

Подключение к датчику температуры 
 и выходу mA 

Конфигурация: 
Пин 1= полюс 1 РТ100 (белый) 
Пин 2= полюс 1 РТ1000 (черный) 
Пин 3= общий РТ100 или РТ1000 (фиолетовый) 
Пин 4= общий РТ100 или РТ1000 (голубой) 

 

 

земля (черный) 

сигнал (Верде) 

(+5V красный) 

(-5V серый) 

Позиция 4 

Подсоединение Датчика хлора 
 

Конфигурация 
Пин 1= (+5V) датчик (красный) 
Пин 2= земля датчик (черный) 
Пин 3= датчик сигнал (зеленый) 
Пин 4= (-5V) датчик серый  

 
9.0. Возможные поломки, общие для насосов серии DLX  
 
9.1. Механические ошибки 
Так как система очень проста, то механических проблем практически не возникает. В любом 
случае возможно образование протечек через ниппеля вследствие ослабления гайки, или, что 
еще более просто произошел разрыв шланга сброса. 
Очень редко потери жидкости могут быть вызваны повреждением мембраны или ее прокладок, 
в случае чего их необходимо заменить, открутив 4 винта на передней части головки (Рис. 12). 
При сборе головки насоса убедитесь, что винты закручены плотно. 
После проведенного насоса очистите корпус насоса от остатков реагента, чтобы не вызвать 
повреждения корпуса. 
 

1) Насос выдает импульсы, но не происходит впрыскивания в систему 
а. Снимите клапана сброса и забора, прочистите их и установите обратно (Рис. 12). В 
случае коррозии клапанов проверьте соответствие материала используемому вами реагенту. 
Стандартный материал клапанов – Витон.  
б. Проверьте фильтр забора, при необходимости промойте. 

 
9.2. Электрические повреждения  

1) Все индикаторы выключены, насос не производит выбросов 
Проверьте источник электропитания (розетку, вилку, кабель), если насос по-прежнему не 
работает, свяжитесь с поставщиком для консультации 
 
2) Зеленый индикатор электропитания включен, красный – выключен, насос не 

производит импульсов 
Нажмите кнопку START. Если насос по-прежнему не работает, свяжитесь с поставщиком для 
консультации 
 
3) Импульсы насоса не равномерны 
Проверьте соответствие напряжения в сети, нет ли перепадов, диапазон должен быть в 
пределах ±10%. 
 
4) Дозирующий насос выдает только один импульс 
Отсоедините насос от системы и свяжитесь с поставщиком. 
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